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Rozvodná energetická soustava se v České republice sestává ze zdrojů (elektráren) a přenosové energetické soustavy až 
ke konečnému spotřebiteli. 
 
Trafostanice pro přeměnu napětí mezi jednotlivými soustavami jsou instalovány na volném prostranství, v samostatných 
objektech, uvnitř objektů v nadzemních i podzemních objektech. 
 
Trafostanice jsou s náplní olejů a tzv. suché. 
 

 

Do prostoru trafostanice je zasahujícím hasičům vstup zakázán, pokud 
 

nemají odpovídající kvalifikaci a nejsou pro vstup proškolení a určeni. 
 

 
U stožárů je předpisy stanoveno ochranné pásmo, ve kterém se může s jeřábem nebo výškovou technikou manipulovat 
pouze za stanovených podmínek nebo vůbec. Přestože se provedení stožárů vyvíjí, lze podle charakteristických znaků 
určit nebo odhadnout napětí ve vodičích. 
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Zdrojem nebezpečí elektrického proudu při zásahu jednotek může být i krokové napětí. 

Může vzniknout až do 20 m od na zem spadlých vodičů elektrického vedení, 

zvláště vysokého a velmi vysokého napětí. 


